
		
			[image: ]
		

		
			
				Vol. 6, Núm. 2 2023

				NÚMERO ESPECIAL INGENIERÍA ELÉCTRICA

				ISSN 2521-9794

			

		

		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	
		
			[image: ]
		

	OEBPS/image/Revista_Minerva_6(2)_2023_-_N_mero_Especial_Ingenier_a_El_ctrica22.png
Cantor Pérez et al.

MINERVA

Caidas al 80 % del valor nominal con una
duracion tipica de hasta 10 segundos.

Caidas al 70 % del valor nominal con una
duracion de hasta 0.5 segundos.

Igual que la normativa SEMI F-47, existe una
curva de tolerancia que se ve representada en la
figura 2. La novedad es que es evidente son dos
curvas. La curva superior sirve para analisis de
sobretensiones, mientras que la inferior es para
el analisis de los huecos de tension, siendo esta
ultima interpretada de la misma forma que la
SEMI F-47.

Disefio de generador de huecos de tension
para pruebas de robustez

Para el disefo, se tomé como referencia los
articulos realizados por (Senturk & Hava, 2010),
(Ma & Karady, 2008) y (Yang et al., 2012). Ademas,
fue consultado el texto de (Horowitz & Hill, 2015)
para el desarrollo del generador de huecos de
tension.

El equipo generador de huecos de tension
disefado es capaz de intercambiar dos sefales
con distinta tension en distintos tiempos, con
misma frecuencia y fase, es capaz de alimentar
una carga que demande una corriente
considerable por lo que se utilizé un equipo con
suficiente capacidad para suministrar energia.

La entrada de voltaje del equipo, generador de
huecos de tension, alimenta un transformador
variable (VARIAC), modelo TDGC-2 KM, el cual
recibe 110 V@60Hz y es capaz de entregar
tensiones desde OV hasta 130 V@60Hz, posee un
dial capazderegularlatension ensus terminales
de salida. El VARIAC puede de proporcionar
una salida maxima de hasta 20 A. Mediante el
VARIAC se entrega la tensién reducida, la cual
pasard por SSR que son controlados desde
un software, desarrollado en LabVIEW, y se
comunica a través de una tarjeta de adquisicion
de datos que controla los transistores a una
etapa de control, proporcionando precision a la
hora de generarlos.

De acuerdo con la metodologia, el equipo
generador, de huecos de tension, fue disefiado
en dos partes: el hardware y el software. Cada
una de ellas se describira a continuacion

Descripcion de laimplementacion del hardware:

En la figura 3 podemos observar el diagrama del
generador de huecos de tensién, disefiado para
proteger de danos a dispositivos bajo pruebasde
robustez y al mismo equipo, por lo que se estan
utilizando protecciones para la alimentacion
principal y en la salida de los relés de estado
solido (SSR). Para el correcto funcionamiento del
equipo, se disefid un sistema que es capaz de
combinar dos sefhales con diferentes amplitudes
sin que se generen problemas eléctricos, a
través de un SSR que funciona como transicion
entre las dos senales. Se logra identificar una
etapa de control, una etapa de potencia y una
etapa de medicion. Cada una de estas etapas
serdn brevemente descritas:

1. La etapa de control: se tiene un rectificador de
onda completa, un capacitor y un integrado que
logran dar una senal de 12 V_DC. Para controlar
los tres SSR, se hace uso de los puertos P0O.0,
PO0.1y PO.2 del dispositivo NI USB 6008 (National
Instruments, 2008) con el objetivo de abrir y
cerrar conexiones mediante transistores.

2. La etapa de potencia: se utilizan tres SSR para
manejar tres senales distintas, sefal normal de
AC (SSR1), senal de salida del autotransformador
(SSR2) y senal de transicion (SSR3), conectadas
todas a la misma salida. En la figura 3 se puede
apreciar la existencia de tres LEDS indicadores,
dos para los SSR y uno conectada a la tarjeta de
adquisicion de datos.

3. Etapa de medicién: para poder mostrar
en la pantalla del software el dato exacto de
tension que se estd introduciendo a la carga,
es necesario medir con un transformador, el
cual reduce la tensién a valores que pueden ser
introducidos directamente a la NI USB 6008
(National Instruments, 2008).
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RESUMEN

El uso de aceite como aislante dieléctrico es parte
fundamental del funcionamiento y vida util de
los transformadores. La funciéon mas importante
que debe desarrollar un aceite dieléctrico es la de
enfriamientoy disipacién del calor generado durante
la operacién de los transformadores, siendo el aceite
mineral, el tradicionalmente usado en este tipo de
aplicaciones. Sin embargo, en la actualidad se han
empezado a desarrollar aceites de tipo vegetal que
resultan atractivos debido a su alta biodegradabilidad
vy punto de inflamacién. Este articulo esta elaborado
de la siguiente manera: primero se realiza una
breve descripcién del aislamiento usado en el
transformador, en la segunda parte se presentan
las caracteristicas quimicas, fisicas y eléctricas que
debe poseer un aceite para que realice su funcién de
manera efectiva. Finalmente se presenta un analisis
de los resultados de la transferencia de calor de
ambos tipos de aceites.

Palabras clave: Aceite vegetal, aceite mineral,
seguridad medio ambiental, transformador.

ABSTRACT

The use of oil as dielectric insulator is a fundamental
part of the operation and useful life of transformers.
The most important function that a dielectric oil
must develop is the cooling and dissipation of heat
generated during the operation of transformers,
being mineral oil the one traditionally used in this
type of applications. However, nowadays vegetable
oils have started to be developed, which are attractive
duetotheir high biodegradabilityand flash point. This
article is elaborated as follows: first, a brief description
of the insulation used in the transformer is given. In
the second part, the chemical, physical and electrical
characteristics that a given oil must have in order to
perform its function effectively are presented. Finally,
an analysis of the heat transfer results of both types
of oils is presented.

Este contenido esta protegido bajo la licencia CC BY (https:/creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
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Transferencia de calor por conveccion

Es un proceso de transporte de energia
que se lleva a cabo como consecuencia del
movimiento de un fluido (liquido o gas) y esta
intimamente relacionado con su movimiento.
Generalmente, el movimiento del fluido es en
direccion paralela a una superficie sélida, a
través de la cual, el fluido cede o absorbe calor.
Para que exista el flujo de calor, debe haber una
diferencia de temperaturas entre el fluido y el
solido (Figura 5).

Hay dos clasificaciones del fenémeno de
conveccion:laconveccionforzadaylaconveccion
natural. La primera se da cuando el movimiento
del fluido se debe a la acciéon de algun agente
externo, como una bomba, un abanico, o
situaciones ambientales. En este caso, se forza
el movimiento del fluido sobre la superficie,
presentandose una velocidad del fluido que,
dependiendo de la geometria de la superficie
expuesta, da origen a que se establezca un
flujo laminar o un flujo turbulento. La segunda
clasificacion se presenta al estar el fluido en
presencia de zonas a diferentes temperaturas,
lo cual provoca cambios de densidades en el
mismo, ocasionando un movimiento natural
de las zonas de mayor a menor densidad.
Comunmente, el régimen de fluido que se
establece para la conveccién natural o libre es
laminar (Valdés Cruz, 1993).

Transferencia de calor por radiacion

Es la emisiéon de ondas electromagnéticas que
se desplazan a la velocidad de la luz representan
en temperaturas elevadas un mecanismo de
pérdidas de calor. En los transformadores la
transferencia de calor a través del tanque y las
aletas es por radiacion.

Andlisis de resultados

El célculo de la transferencia de calor no ha sido
posible debido a falta de datos, sin embargo,
se tomara como referencia la investigacion
realizada por Torregoza, et. al. (2018) en la que
utiliza el programa COMSOL Multiphysics
para evaluar el comportamiento térmico del

Figura 5

Ciclos de Transferencia de Calor en el Transformador

De los devanados hacia el niicleo

* Conduccién

Del nucelo y devanados hacia el aceite eléctrico

* Conveccion

Del aceite a la cuba

* Coduccion

De la cuba al ambiente

« Conveccion y radiacion

transformador utilizando aceite mineral y lo
comparan con el vegetal, los resultados que
obtuvieron se muestran en la Figura 6.

En la Figura 6 se observa un valor maximo de
temperatura de 363 K (89.85 °C) para el aceite
vegetalyde 319K (45.85°C) para el aceite mineral.
Estas temperaturas maximas representan una
relacion de un N3 % del aceite vegetal con
respecto al mineral, es decir 44 grados mas
en el aceite vegetal como punto minimo de
temperatura. Para ambos casos se tiene un
valor de 306 K (31.85 °C), esto corresponde a la
temperatura ambiente del entorno.

Para el caso del aceite vegetal, la diferencia
entre la temperatura maxima y minima es de
57 grados, mientras que para el caso del aceite
vegetal solo llega a 13 grados.

En el caso del nucleo del transformador, su
parte externa presenta valores cercanos a
los 350 K en el aceite vegetal y de 316 K en el
mineral. Una diferencia que supone 34 grados
entre ambos valores y que en el caso del aceite
mineral supone sélo 2 grados menos que su
maxima temperatura, mientras que en el del
aceite vegetal supone 13 grados, lo que puede
estar relacionado con una mayor capacidad
térmica del aceite vegetal y la baja viscosidad
del aceite mineral. Esto Gltimo permite al aceite
mineral moverse mas facilmente entre las
distintas partes del transformador y la mayor
capacidad térmica del aceite vegetal, permite
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Integracion de servicios de ciberseguridad y enrutamiento

usando software libre basado en pfSense

Keywords: Virtual private network, firewalls,
pfSense, cybersecurity.

INTRODUCCION

La vulnerabilidad de un usuario en Internet no
siempre esclara para gran parte de |a poblacion
mundial. Esta realidad es inminente y sobre
todo peligrosa. En 2007, el ataque conocido
como WannaCry infecté mas de 230,000
computadoras en 150 paises, en equipos con
sistema operativo Windows, resultando en
pérdidas de mas de USD 4 mil millones (Latto,
2020).

La ciberseguridad es la practica de proteger
sistemas, redes y programas, de ataques
digitales. Estos ataques generalmente tienen
como objetivo acceder, modificar o destruir
informacion confidencial; extorsionar a los
usuarios o interrumpir la continuidad del
negocio (CISCO, 2022a; Michalec et al., 2023).

En el pasado, no habia forma de leer a través
de un papel, la Unica forma de interceptar un
mensaje era literalmente haciéndolo, pero el
mundo ha cambiado mas en los ultimos afos
que en toda la historia. La comunicacion se ha
vuelto instantanea y versatil, ya no es necesario
viajar a Japon para hablar con japoneses, ir a un
restaurante para pedir comida, o incluso llamar
para hacerlo, ya no es necesario ir al banco para
abrir una cuenta de ahorros, etc. Sin embargo,
como suele suceder, la sociedad decide tomar
atajos, y hoy en dia, mucha informacion
personal y confidencial se utiliza no solo en
las actividades cotidianas de una persona,
sino también por grandes corporaciones para
realizar gran parte de su informacién y finanzas.
Por esta misma razén, los mayores expertos en
tecnologia del mundo han filtrado informacién
de cientos de miles de personas atacando
a paises de primer mundo y con una fuerte
cultura de ciberseguridad integrada en su dia
adia.

Por esta razén, se ha decidido abordar el tema
desde la implementacién de VPN en routers

integrados. En 2020, la razén de ataque mas
relevante en los Estados Unidos fue el robo o
el compromiso de credenciales (IBM, 2021). La
formacion en estos temas, para la poblacion
en general, es necesaria porque en la historia
reciente y futura, dichos ataques siempre seran
unaamenaza.

DESARROLLO

pfSense es un software basado en FreeBSD
(sistema operativo de codigo abierto para
computadoras) que incluye varias funciones
que facilitan su uso como firewall y enrutador
(Zientara, 2018). El objetivo de este software es
utilizar sus funciones para crear una conexion
segura utilizando VPN Yy firewalls para establecer
y mantener un tréafico de informacién seguro.
Entre las principales funciones de pfSense
se encuentra el firewall, la traduccién de
direcciones de red (NAT), un proceso mediante
el cual una o mas direcciones locales se
traducen en direcciones globales y viceversa
(KeepCoding, 2022), el servidor DHCP y la VPN.

VPN

Es una red privada que crea una conexion de
red entre dispositivos en Internet (Amazon
Web Services, 2023). En este punto, muchas
empresas se han dedicado a crear un amplio
mercado de servicios VPN. Segun nuevas
pruebas e investigaciones (Migliano, 2023), los
proveedores comerciales se especializan segiin
el uso que el cliente le dara a la red privada, lo
que significa que los proveedores no se pueden
clasificar de “peor a mejor” sino, del tipo de
cliente al que proveen, por ejemplo: VPN con
bajo presupuesto; VPN para streaming; VPN
para privacidad; etc. Por esta razon, se ha
seleccionado al proveedor de VPN NordVPN.

Pero ;exactamente, por qué usar una VPN?
Segun la documentacion oficial del proveedor
ExpressVPN, la encriptacion VPN oculta la
direccion IP y mezcla el tréfico de los usuarios.
También encripta el trafico del usuario al
servidor. NordVPN utiliza el algoritmo de
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cifrado AES-256-GCM (NordVPN, 2023). Esto
muestra que no se trata solo de una red privada
de servidores, estos servidores implementan
medidas de seguridad. El tltimo aspecto, pero
no menos importante para decidir qué VPN
usar, es que segln una reciente investigacion
(Jones, 2023), el puerto TCP coincide con el
puerto mas adecuado para el area de trabajo
que se implementara. Ademas, la fiabilidad del
trafico TCP es mayor que la del trafico UDP.

Hardware

Al ser pfSense® un software, se necesita
hardware para instalarlo o se pueden
utilizar maquinas virtuales para simularlo
(VirtualBox, VMware Workstation, etc.). En esta
investigacion, se utilizé la mini PC PROTECTLI
modelo FW4B-0-4-32, que tiene 32 GB de
memoria interna y 4 GB de RAM. Netgate
ofrece dispositivos mas econémicos, como el
modelo SG-1100, entre otros.

El proceso de instalacion del software pfSense
es similar al de cualquier sistema operativo. Se
debedeterminarsielsoftwaresedescargacomo
imagen ISO o como instalador USB y luego
cargarlo en un dispositivo de almacenamiento
con opcién USB, formateada y configurada
con soporte de arranque. La Figura 1 muestra
la configuracion para cargar el instalador en un
almacenamiento con puerto USB.

Una vez descargada la imagen de pfSense,
se debe formatear y configurar un
almacenamiento con opcion USBy con soporte
de arranque activo. Existen varios programas
que cumplen esta funcién. En este caso, se
utiliza el programa Rufus versién 320 para
configurar la imagen de pfSense con opcion de
arranque, como se muestra en la Figura 2.

Debido a que la mini PC cuenta con puertos
HDMI, RJ45 y USB, se recomienda conectar
el almacenamiento USB a la mini PC y
luego utilizar un monitor y un teclado para
configurar el software de pfSense. Asi mismo
es importante tener en cuenta la configuracion

Figura1

Panel de descarga de pfSense

et started

Select Image To Download
Version: 260

Architecture:  [AMDB4 (64-bit) v] @

nstaller: USB Memstick Installer v
Console; VGA v
Mirror: Austin, TXUSA v

Supported by

o netgate.

4 DOWNLOAD

24556barko66

Nota. Imagen ilustrativa capturada en la interfaz
web de pfSense pfsense.org/download.

Figura 2

Ventana de Rufus para la configuracion del
dispositivo de almacenamiento.

# R

Propiedades de la unidad
Dispositivo
EFSYS (Disco 1) (16 681 =

e
Sense-CE-memstck 260-RELEASEamdtimg v| @ | SHECCONAR

Esquema de particién Sktema destino
MR BIOS (o UEFI-C5M)

 Mostrar propiedades avanzadss de ks unidad

Opciones de formateo

Etiqueta de volumen
EFISYS.

Sistema de archivos
FAT32 (Por defecto)

Temafio del clister
8192 bytes (Por defecto)

 Mostiar opciones avanzadas de formato

Estado
=]
@ O = ENPEZAR CERRAR

1 dispositivo encontrado.

Nota. Imagen ilustrativa capturada en la interfaz
web de PfSense.
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Figura 4

Estudios de envejecimiento del papel Kraft

natural ester mineral oil

500 hrs

1000 hrs

2000 hrs

4000 hrs

Nota. Tomada de Pifieros (2015)

vegetal disminuye el valor a 130 kV, ambos
presentan valores aceptables. En esta parte
juega un papel importarte el contenido de
humedad ya que puede producir un efecto de
conducir la electricidad debido a la disminucion
de la distancia entre el agua y otras partes que
en este punto conducen y puede saltar el arco
de un lugar a otro.

Tabla 7

Anadlisis del comportamiento térmico del
transformador monofasico tipo poste
sumergido en aceite dieléctrico vegetal y
mineral

Transferencia de calor por Conduccién

La conduccién puede definirse como la
propagacion de energia en un medio sélido,
liquido o gaseoso, mediante comunicacion
molecular directa o entre cuerpos a distintas
temperaturas. El medio a través del cual la
conduccién ocurre en forma integra es en
el sélido. En los medios liquido o gaseoso, a
menos que se esté practicamente con cero
energias cinéticas en las moléculas, el impacto
de la conduccién en la transferencia de calor
es minimo. En este caso, la conveccién es el
mecanismo de transferencia mas significativo.

De acuerdo con la segunda ley de la
termodinamica, al tenerse la situacién anterior,
la transferencia de calor se llevara a cabo desde
la regién con la temperatura mayor hacia la
region con la temperatura menor. La ecuacion
mas basica para la conduccién de calor,
conocida como la ley de Fourier de conduccion
de calor, establece que la cantidad de calor por
unidad de area que fluye de un punto a una
temperatura T1, a otro con una temperatura T2,
en la direccion X.

Comparacion de las tensiones de ruptura de liquidos aislantes

Liquido aislante

Normas Aceite Ester Ester Aceitede  Aceite de silicona
mineral sintético natural silicona baja viscosidad
IEC60156 >70 kV >75kV >75 kv 50 kv 70 kV
ASTM1816 . N 7 kv N N
mm
ASTMIBIE 60 kv 56 kV 56 kv * *
2mm
ASTM *
D877 55 kv 43 kV 45 kv 43 kV
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Analisis Comparativo del uso de aceite mineral y
aceite vegetal en transformadores de distribucion

Keywords: Vegetable oil, mineral oil, environmental
safety, transformer.

INTRODUCCION

Los transformadores de distribucion tienen
una gran presencia en las redes eléctricas, por
ello resulta importante que se desempefnen
adecuadamente y tengan un amplio periodo
de funcionamiento. Por tanto, es de suma
importancia realizar un 6ptimo disefio que le
permita realizar sus principales funciones de la
mejor manera. El fluido ampliamente utilizado
como aislante dieléctrico es el aceite mineral,
debido a que posee buenas caracteristicas
fisicas, quimicas y eléctricas, tales como la
viscosidad, la cual permite realizar mejor su
funcién de transferencia de calor de las bobinas
hacia el exterior (RTE de Mexico, 2013). Sin
embargo, en la actualidad se ha empezado
a utilizar aceite vegetal en transformadores
de distribucién que ademas de ser un fluido
altamente biodegradable (amigable con el
medioambiente) también posee un alto punto
de inflamacion, lo cual lo hace ideal para su uso
en condiciones severas de operacién donde las
temperaturas alcanzan valores muy altos. El
aceite vegetal parece ser el sustituto ideal del
aceite mineral (Revista Electricidad, 2018). No
obstante, se necesita seguir realizando estudios
que permitan comprobar su funcionamiento
en distintas condiciones de operacién.

Aislamiento usado en transformadores

El aceite en los transformadores sirve como
aislante y refrigerantes. Su mecanismo de
operacion es impregnar el papel que envuelve
el cobre de las bobinas en el transformador y
transportar el calor generado en este punto
por las variaciones de corrientes, al exterior. El
aceite evita la formacion de arcos eléctricos. La
ruptura eléctrica de los gases acompanados por
la descarga y la ionizacion resultante, conocida
como corona, protege al equipo frente a
descargas eléctricas en su interior, mismas que
pueden dafar la aislacion, sus partes, o en el
peor de los casos, provocar una pérdida total del
transformador.

Los transformadores estdn  constituidos
principalmente por dos sistemas de aislamiento;
el sélidoy el liquido. El liquido es un aislamiento
de facil mantenimiento y tratamiento para la
recuperacién de sus propiedades, de hecho, si
esta muy deteriorado se podra sustituirlo con un
costo moderado. Ademas, el aceite actla como
elemento refrigerante conduciendo el calor
desde la parte activa del transformador, ntcleo
yarrollamiento, hacia el exterior. Sin embargo, el
aislamiento solido es el encargado de recubrir
el cobre del interior del transformador, por lo
que no es pensable la sustitucion del mismo o
tratarlo.

La no accesibilidad del aislamiento solido
del transformador hace mas complicado el
diagnostico, por lo que dicho diagnostico se
realiza por medio del aceite aislante (aislante
liquido). El estado de envejecimiento de
un transformador es de vital importancia
para poder planificar su sustitucion. Si un
transformador se pone fuera de servicio antes
de tiempo se estd desaprovechando dicha
maquina, lo que supone usos de recursos Poco
eficientes. Si, por el contrario, no fuese retirado
de servicio un transformador que esta al final
de su vida util se correré los riesgos de fallos y
a causa del mismo puede conllevar a perjuicios
econdmicos ya sea por reclamos de usuarios o
multas, entre otros. El conocimiento de la vida
de un transformador no es algo simple ya que
la pérdida de vida depende de muchos factores
tal como la calidad de fabricacién, calidad de
mantenimiento, temperatura ambiente, grado
de carga, etc (Martinez Amaya et al, 2014).

Asi, teniendo un buen seguimiento continuo
y adecuado de mantenimiento dard como
resultado un aproximado de su estado y de esta
manera poder prestar a sus usuarios, un servicio
de energia eléctrica que cumpla con los indices
oindicadores de calidad exigidos por las normas
de la SIGET. Esto lleva a poner una particular
atencion al estado del transformador y a sus
aislantes, especialmente al aislante liquido,
ya que a través de él se puede dar cuenta del
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del servicio DNS resolver. Ademas, se debe
seleccionar la version adecuada, tal como se
muestra en la Figura 12. De esta manera, se

elegir el modo de NAT saliente o “outbound
NAT mode" y seleccionar la opcién de modo
manual de generacién de reglas.

podra garantizar que la identidad del usuario
permanezca oculta y protegida durante la
navegacion en linea.

En este punto, se deben dejar las reglas en
la opcién para ser generadas por defecto
y agregar una nueva para identificar la red
privada. Es importante especificar que la regla
serddetipo IPV4en el apartado “address family”
y seleccionar la opcién “any” en la seccion de
protocolo, tal como se muestra en la Figura 13.

Una vez finalizada la configuracion de la VPN,
se deben configurar las reglas necesarias para
habilitar la traduccion de direcciones de red.
Para hacer esto, se debe acceder al apartado
de firewall y seleccionar NAT. Luego, se debe

Figura 12

Opciones de privacidad avanzadas

Advanced Privacy Options

Hide Idenity id server and hostname bind queries are refused
Hide Version version server and version.bind queries are refused

QueryName () Send minimum amaunt of QNAME/QTYPE information to upstream servers to enhance
Minimization privacy
Only send minimun required labels of the ONAME and set QTYPE to A when possible. Best
effort approach; full QNAME and ariginal QTYPE will be sent when upstream replies with a
RCODE other than NOERROR, except when receiving NXDOMAIN from a DNSSEC signed zone.
Defaultis off
Referto RFC 7616 for in-depth information on Query Name Minimization.

(0 Do not fallback to sending full INAME to potentially broken DNS servers
QNAME minimization n strict mode. A significant number of domains willfal to resolve
‘when this option in enabled. Only use if you know what you are doing. This option only has
effect when Query Name Minimization is enabled. Defaultis off.

Nota. Imagen ilustrativa capturada en la interfaz web de PfSense.

Figura13

Edicién avanzada de opciones de trafico de salida NAT en PfSense

Edit Advanced Outbound NAT Entry.

Disabled [ Dissble this e

Donet NAT (1 Ensbiingthis option il disable NAT for taffic matching i ule and stop prossseing Outbound NAT fss

Inmost

i opton s ot roquired

Intorface  NOROVEN

WAN o anoth cted meraze

The iterface on

Address Family <
1 thi uls sple
Protocsl any <
Choae whch protocel thia e should match. n s
Sowcs | Netnor v 7ieoo u .
Type Source network fo e outbound NAT apping PortorRange
. 2 B

Destinatin /1

Twpe Destinaton newerc for th outbour PortorRange

- of the destination mateh,

Nota. Imagen ilustrativa capturada en la interfaz web de PfSense.
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Figura 2

Biodegradabilidad de los liquidos aislantes

100% 99%
90%
80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
30%
20%
20%
10% 5%
0% |

BIOTEMP® Synthetic Ester Mineral Gil HTH Silicone

Nota. Tormnada de Pifieros (2015)

Figura 3

Expectativa de vida en afnos

Life expectancy at 100°C (Years)

120
100 --_-_-----?
80 Can operate at 8-10°C higher ——
hotspot temperature!
60 ‘
40
0
BIOTEMP #/Crepe Paper BIOTEMP#/Kraft Paper Mineral OllfKraft Paper
Nota. Tomada de Piferos (2015)
mediante la realizacién de numerosas pruebas Rigidez dieléctrica en pruebas de impulso

de acuerdo a normas internacionales. En la
siguiente tabla se presenta un comparativo
resumen de los valores obtenidos de las hojas
técnicas de los diferentes fluidos de este
parametro (Tabla 7).

En cuanto a la rigidez dieléctrica en pruebas
de impulso entre el aceite mineral y vegetal,
la norma ASTM D 3300 permite para el aceite
mineral un valor de 145 kV y para el aceite
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Figura 10

Configuraci

n general de pfSense

General Configuration

Enable

Description

1PV4/IPYG
Configuration

mTY

mss

Enable interface

NordVPN

Enter a description (name) for the interface here.

This interface type does not support manual address configuration on this page

If this field is blank, the adapter's default MTU will be used. This is typicelly 1500 bytes but can
vary in some Gircumstances.

If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP cannections to the value entered
above minus 40 for IPv4 (TCP/IPv4 header size) and minus 60 for IPV0 (TCP/IPYG header size)
will be i effect.

Nota. Imagen ilustrativa capturada en la interfaz web de PfSense.

Figura 11

Opciones generales del servicio DNS resolver

[

Enable

Listen Port

Enable
SSLTLS
Service

SSUTLS
Certificate

SSLITLS
Listen Port

Network

Interfaces

al DNS Resolver Op

ns

Enable DNS resolver

3

The port used for responding to DNS queries. It should normally be left blank unless another
service needs o bind to TCP/UDP port 53.

(0 Respond to incoming SSL/TLS queries from local clients

Configures the DNS Resolver to actas a DNS over SSL/TLS server which can answe queries
from clients which also support DNS over TLS. Activating this option disables automatic
interface response routing behavior, thus it works best with specific interface bindings.

webConfigurator default (63c49278b922) v

The server certificate to use for SSL/TLS service. The CA chain will be determined
automatically

853
The port used for responding to SSL/TLS DNS queries. It should normally be left blank unless
another service needs to bind to TCR/UDP port 853,

Al @
WAN
LAN
NORDVPN B

Interface IPs used by the DNS Resolver for responding to queries from dlients. f an interface
has both IPv4 and IPv6 Ps, both are used. Queries to other interface IPs not selested below

are discarded. The default behavior is to respond to queries on every available IPv4 and IPvG
address

Al o
WAN

LAN

NORDVPN

Utlize different network interface(s) that the DNS Resolver will use to send queries to
authoritative servers and receive their replies. By default all interfaces are used

Nota. Imagen ilustrativa capturada en la interfaz web de PfSense.
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Figura1

Curva de SEMI F-47 Diagrama de magnitud/duracion
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Nota. Figura obtenida del analizador de energia PowerGuide® 4400 (DRANETZ, 2005), en la Escuela de Ingenieria

Eléctrica de la Universidad de El Salvador.

Figura 2

Curva ITIC (CBMEA) diagrama de magnitud/duracién

o0

1A\

CURVA DE TOLERANCIA: ITIC
2 Tansiér Norminal (100%) = 120V
= Veriacionss SOBRE la cuna oe toleransia 0
Variacionss BALD 1a cumva o6 tolerandis £

& dolatorsion nominal

0]

I S

o000t o0 oo 01 H 0 0 1000 10000 1000 seg
Scyms @sVms @ AVms
Tiempo en segundos

Nota. Figura obtenida del analizador de energia PowerGuide® 4400 (DRANETZ, 2005), en la Escuela de Ingenieria
Eléctrica de la Universidad de El Salvador.
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Figura 5

Interfaz web para autenticacion de pfSense

flisense

Nota. Imagen ilustrativa capturada en la interfaz
web de PfSense.

pretende es tener una red privada ya que una
red publica contiene direcciones IP a las cuales
se puede acceder directamente desde internet,
y las redes privadas permiten conectarse de
forma segura a otros dispositivos dentro de la
misma red. En la opcion de interfaces dentro
de la interfaz web se modifica la interfaz LAN
modificando la direccién IPv4, que trae por
defecto (192168.1), por una direccion privada,
existe una basta cantidad de redes privadas
por lo que la direccion seleccionada puede
cambiar segun sea el caso. En este caso se ha
tomado la direccién 17216.01 con maéscara 24
tal como se observa en la Figura 6.

Después de realizar la configuracion inicial
de pfSense, es recomendable cambiar la

Figura 6

Configuracion de red privada en interfaz LAN

contraseha predeterminada para mayor
seguridad. Una vez finalizadasy aplicadas todas
las configuraciones, es necesario actualizar
la pagina e introducir la nueva direccion IP
asignada a la red privada. Si se cambian las
credenciales de acceso, es importante tener en
cuenta que los cambios ya estan aplicados.

Para verificar si pfSense ha realizado los
cambios correctamente, se pueden utilizar los
comandos mencionados anteriormente para
obtener y visualizar las configuraciones de red
en el ordenador. Si no se visualizan los cambios
en Linux, se puede utilizar el comando “sudo
dhclient -r", mientras que en Windows se puede
utilizar el comando ‘“ipconfig /release” en la
terminal del sistema. Estos comandos liberan
y renuevan la direccion IP en ambos sistemas
operativos, y los cambios en la configuracion
de red se aplicardn después de realizar esta
operacion.

Firewall

La importancia de migrar a un firewall
en las empresas es mejorar la postura de
seguridad con las capacidades mas recientes
para la proteccion de la red unificada y la
microsegmentacion de cargas de trabajo
(CISCO, 2022b). El tablero principal de pfSense
brinda informacion de sistema, interfaces,
unidades de memoria, etc. Ademas, puede
brindar informacién adicional como estado de

Static IPv4 Configuration

IPv4 Address  172.16.0.1
IPv4 Upstream None
gateway

/| 24 v

2 Add anew gateway

If this interface is an Internet connection, select an existing Gateway from the st or add a new

one u:

ng the "Add" button

On local area network interfaces the upstream gateway should be ‘none’
Selecting an upstream gateway causes the firewall to treat this interface as a WAN type

nterface.

Gateways can be managed by ¢

Nota. Imagen ilustrativa capturada en la interfaz web de PfSense.
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RESUMEN

La implementacién de medidas de ciberseguridad,
para cualquier lugar que requiera una conexion a
Internet, es cada vez mas importante, convirtiéndose
no solo en un extra para los usuarios sino en una
necesidad. El desconocimiento de cémo funcionan
los ataques cibernéticos es la principal vulnerabilidad
anteestos, porloque laciberseguridad se convierteen
una prioridad. La implementacion de redes privadas
en Internet es una alternativa para aquellos proyectos
que necesitan compartir datos entre conexiones
remotas. Implementar una de estas redes puede ser
mas simple de lo que parece, ya que comprender lo
que realmente son, facilita la proteccién de los datos
de los usuarios contra ataques cibernéticos. En este
articulo cientifico se encontrara la implementacion
de una red privada a través de Internet publica en el
Laboratorio de Telematica de la Escuela de Ingenieria
Eléctrica de la UES.

Palabras claves: Red privada virtual, firewalls,

pfSense, ciberseguridad.
ABSTRACT

The implementation of cybersecurity measures
for any place that requires an Internet connection
is increasingly important, becoming not only an
extra for users, but a necessity. Ignorance of how
cyberattacks work is the main vulnerability to these,
so cybersecurity becomes a priority. Therefore, the
implementation of private networks on the internet
is an alternative for those projects that need to share
data between remote connections. Implementing
one of these networks can be simpler than it seems,
since understanding what they really are makes
it easier to protect users from cyberattacks. In this
scientific article, the implementation of a private
network through the publicinternet in the telematics
laboratory of the school of electrical engineering at
UES will be found.

Este contenido esta protegido bajo la licencia CC BY (https:/creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
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Tabla1

Clasificacion de los SAGS de tension

Variacion Duracion Magnitud
Instantaneos 0.5a 30 ciclos 10% - 90%
Momentaneos 30 ciclos a 3 segundos 10% - 90%
Temporales 3 segundos a1 minuto 10% - 90%

Nota. Elaborado mediante datos tomados de “IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality”,
in IEEE Std 1159-2019 (Revision of IEEE Std 1159-2009), vol,, no, pp.1-98, 13 Aug. 2019, DOI: 10.1109/IEEESTD.2019.8796486

de transformadores. Estos Ultimos generan
huecosde tension de forma no rectangular, pues
a pesar de tener una caida de tension brusca, su
recuperacion es paulatina (Dugan et al, 2002).
Sin embargo, los originados por la energizacion
de transformadores tienen la caracteristica de
inyectar armonicos, siendo esta caracteristica la
que los distingue de los huecos generados por
el arranque de grandes motores de induccion
(Tan & Ramachandaramurthy, 2015).

Normas de calidad de potencia: Se exige que
los equipos cumplan con estandares de los
huecos de tension, por lo que los fabricantes de
equipos deberan incorporar tolerancia en sus
equipos. Algunos estdndares para mencionar
son las normativas SEMI-F47 (SEMI, 2006),
CBEMAy la curva ITIC (ITIC, 2000).

Normativa SEMI F47: Segun (SEMI, 2006), se
requiere que los equipos toleren los huecos de
tension de forma que:

50 % voltaje restante, 50 % voltaje perdido,
durante 200 milisegundos.

70 % voltaje restante, 30 % voltaje perdido,
durante 500 milisegundos.

80 % voltaje restante, 20 % voltaje perdido,
durante un segundo.

Considerando estos requerimientos, es como
se forma la curva de tolerancia SEMI F-47, cuya

representacion se aprecia en la figura 1. Esta
figura posee dos ejes, el horizontal en el que
esta la duracién del hueco y el vertical que es la
magnitud de la tension. Los fabricantes deben
garantizar que los equipos tengan la tolerancia
para poder funcionar sin problema estando
encima de la curva.

Curva ITIC (normativa CBEMA): La norma
CBEMA96 en la actualidad se utiliza para definir
la calidad de energia. Cataloga como eventos a
los huecos de tension que estan sobre el 10 % de
caida. Segun (ITIC, 2000), se permite:

Caidas al 80 % del valor nominal con una
duracion tipica de hasta 10 segundos.

Caidas al 70 % del valor nominal con una
duracion de hasta 0.5 segundos.

Igual que la normativa SEMI| F-47, existe una
curva de tolerancia que se ve representada en la
figura 2. La novedad es que es evidente son dos
curvas. La curva superior sirve para analisis de
sobretensiones, mientras que la inferior es para
el andlisis de los huecos de tension, siendo esta
dltima interpretada de la misma forma que la
SEMI F-47.

Curva ITIC (normativa CBEMA): La norma
CBEMA96 en la actualidad se utiliza para definir
la calidad de energia. Cataloga como eventos a
los huecos de tension que estan sobre el 10 % de
caida. Segun (ITIC, 2000), se permite:
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de polimerizacion y la resistencia mecanica se
reducen.

Cuando se obtiene el papel, este presenta un
gradode polimerizacion (DP) aproximadamente
de 1200. Después de pasar por el proceso
de secado en la fabrica este DP se reduce
a 1000 con un contenido en agua de 05 %,
comunmente cuando el DP a caido cerca
del 200, La resistencia a la tracciéon se reduce
en torno a un 20 % de su valor original. La
resistencia a la tracciéon mecanica del papel
depende de su grado de polimerizacion. Por
debajo de un grado de polimerizacién de
200 no se garantiza que el transformador sea
capaz de soportar los esfuerzos de repulsion
de cortocircuitos y el transformador debe
destruirse. En un transformador de potencia se
producen muchos procesos de envejecimiento
debido a factores internos que se dan cuando
el transformador esta en servicio. El aislamiento
sufre principalmente por reacciones quimicas
tales como pirolisis (degradacion térmica), la
oxidacién (oxigeno en el aislante) y la hidrdlisis
(humedad) (Martinez Amaya et al., 2014).

Aplicaciones de liquidos aislantes en
transformadores

En la actualidad hay varios tipos de fluidos
empleados como medio aislante en
transformadores de distribucion y potencia, en
laTablalse muestra unresumendelaaplicacion
de liquidos aislantes en transformadores
(PiReros, 2015).

Tabla1

Grado de uso de aceites aislantes

Propiedades fisico-quimicas

La Tabla 2 permite comparar de manera rapida
las propiedades fisico-quimicas de especial
relevancia para un fluido aislante de un
transformador.

Color

El color del aceite vegetal generalmente es
verdey el aceite mineral es transparente; ambos
cambian segln los anos de servicio, el verde es
amigable con el medio ambiente, el fabricante
lo presenta como biodegradable, que no
necesita un proceso complejo para el desecho
con respecto al aceite mineral.

Composicién quimica

Se puede senalar que el aceite mineral es una
mezcla compleja de hidrocarburos producida
a partir de destilacion del petroleo. En cambio,
tanto el aceite de silicona como los ésteres
sintéticos son productos quimicos: el aceite de
silicona consiste en una mezcla de polimeros
inorganicos-organicos y los ésteres sintéticos se
forma por la unién quimica de un alcohol con
un acido graso. Esta Ultima reacciéon quimica se
produce también en los ésteres naturales, que
se obtienen por refino de una amplia variedad
de aceites (soya, colza, aceite de girasol)
(Cicuéndez Simonneau, 2012).

Seguridad medioambiental

Losliquidosaislantes con una biodegradabilidad
elevada y baja toxicidad son considerados como
amigables con el medioambiente. Estos dos

Aceite - Esteres Esteres Naturales
Transformadores . Siliconas . - "
Mineral Sintéticos (aceites vegetales)
Potencia USADO NO USADO USADO USADO
Distribucién USADO USADO USADO USADO
Medicion USADO NO USADO NO USADO NO USADO

Nota. Tomado de SIGET (2003)
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Figura 6

Comportamiento térmico (a) vegetal (b) mineral
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Nota. Obtenido de Torregroza (2018)

que el calor sea transferido con mayor velocidad
al aceite desde las partes activas del equipo,
posteriormente a la cuba y finalmente sea
disipado hacia el exterior.

CONCLUSIONES

En los dltimos anos se han empezado a buscar
alternativas al aceite mineral como medio
refrigerante, tal es el caso del aceite vegetal, el
cual mediante un andlisis realizado se muestra
quecontienelaspropiedadesidéneasparapoder
ser usado en transformadores, caracteristicas
como bajo punto de inflamabilidad, cero dafos
al medio ambiente y mayor extension de la
vida util del papel Kraft, lo hacen parecer el
mas adecuado para su implementacién. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta el disefio
adecuado para este tipo de fluido y asi lograr el
mejor rendimiento posible.
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buen o mal funcionamiento que presente el
transformador, y asi poder prevenir futuras fallas
o perturbaciones a los usuarios, también asi
poder prever el reemplazo del mismo (Martinez
Amaya et al,, 2014).

Aislamiento solido

El sistema de aislamiento solido, de los
transformadores de potencia sumergidos
en aceite, estd constituido por papel Kraft y
Carton Prensado (o pressboard), y debido a su
funcion se considera la parte mas importante
del sistema de aislamiento, ya que separa los
devanados en la parte activa, los cuales si sufren
degradacion  reducen  considerablemente
la vida dtil del transformador. El aislamiento
solido esta disefiado a base de celulosa tratados
por el método Kraft, el cual es un proceso que
consiste en la coccién de troncos de madera
con una solucién alcalina de sulfato de sodio
e hidréxido de sodio, usando el primero como
solucion catalizadora, y de este procedimiento
resultan papeles térmicamente mejorados
para usarse como aislamientos sintéticos,
que en general poseen diferentes espesores y
densidades acordes a los esfuerzos dieléctricos
y mecanicos a los que son sometidos durante la
operacion del transformador. Su funcion en la
operacion del transformador es aislar las partes
metalicas con tensién, dividir los espacios de
aceite en volumenes mas pequenos aptos
para soportar mayores gradientes de campo
y soportar mecanicamente los conductores y
arrollamientos con el resto de la estructura (RTE
de México, 2013).

El aislamiento sélido también se utiliza para
formarsistemasdebarrerasdivisoriasenelaceite,
dividiendo el espacio entre arrollamientos en
canales y aumentando asf la rigidez dieléctrica
del aceite en los canales. El aislamiento a partir
de pura celulosa “Kraft" proporciona excelentes
caracteristicas de impregnacion de aceite,
por lo tanto un excelente rendimiento en los
campos eléctricos, tiene una buena estabilidad
geométrica en aceite, es facil de moldear, de
alta densidad, uniforme, alta rigidez mecanica,

buena flexibilidad, alta rigidez dieléctrica (mayor
que la del aceite mineral), resistencia térmica,
buena transferencia de calor, y es con mucho,
el aislamiento sélido mas econémico para la
refrigeracion en aceite de transformadores de
potencia (Martinez Amaya et al, 2014).

Clasificacién de los aislamientos sélidos

Aislamientos delgados y calientes (Martinez
Amaya et al, 2014). Son los aislamientos que
estdn en contacto directo con los conductores
y suelen estar constituidos por papel Kraft, por
lo que son los aislamientos menos densos. En
total suponen alrededor de un 20 % de la masa
total del aislamiento sélido. Su temperatura
se mantiene préxima a la del conductor,
y se estima que un 5 % de ellos esta a una
temperatura proxima a la del punto caliente
(Martinez Amaya et al,, 2014).

Aislamientos delgados y frios

Dentro de esta categoria se clasifican todos
los cartones prensados, y en general todos los
elementos dieléctricos de los arrollamientos
que no estan en contacto directo con los
conductores. La temperatura de estos
aislamientos es similar a la del aceite. Los
aislamientos delgados y frios tienen una
densidad entre media y baja. Suponen entre el
20 % y el 30 % de la masa total del aislamiento
soélido (Martinez Amaya et al, 2014).

Aislamientos gruesos

Son las piezas celuldsicas utilizadas para
sujetar mecanicamente los conductores.
Representan alrededor del 50 % de la masa
total de aislamiento sélido. Estan constituidos
por materiales celulésicos de elevada densidad
ysuelen presentar temperaturas mas reducidas
que otras zonas del transformador (Martinez
Amaya et al,, 2014).

Envejecimiento del papel aislante

El proceso de envejecimientos del papel es
esencialmente una despolimerizacion (Piferos,
2015). Cuando los vinculos entre las unidades,
en las cadenas de celulosa, se rompen, el grado
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Integracion de servicios de ciberseguridad y enrutamiento

usando software libre basado en pfSense

recomendada por el programa instalador de
pfSense. Una vez que el software de pfSense
esté en funcionamiento, se puede utilizar el
modelo FW4B de la mini PC, que cuenta con
cuatro puertos de red (WAN, LAN, OPT1y OPT2),
también se sugiere utilizar el puerto WAN para
conectar el proveedor de Internet contratado y
el puerto LAN para conectar un Switch Cisco en
el que se pueden conectar varios dispositivos
dentro de la red privada configurada en
pfSense.

Diagramas de implementacién

La estructura de ciberseguridad utilizada
por algunas organizaciones se basa en la
configuraciondeunfirewallqueaislaelcontacto
directo entre la red local y el internet, un solo
puerto de salida para monitorear el trafico
entrante y saliente. Para el caso de aplicacion
en el Laboratorio de Telematica de la Escuela
de Ingenieria Eléctrica en la Universidad de El
Salvador esigual, la Figura 3 identifica el estado
del Laboratorio previo a nuestra intervencion.
En caso de que un usuario acceda a internet
no cuenta con ninguna VPN salvo que exista
una instalada en el dispositivo conectado que
usualmente es el software que las companias
de VPN proporcionan.

En la Figura 4 se observa el diagrama con el
router con VPN incorporado. El router con VPN
incorporada se instalara en el puerto permitido

Figura 3

Diagrama de estado inicial de laboratorio.

Internet

Laboratorio de
telematica

Red local

Nota. Imagen ilustrativa capturada en Microsoft
Word

Figura 4

Diagrama de estado final de laboratorio con router
ya incorporado

i P }

Nota. Imagen ilustrativa capturada en Microsoft
Word

por el firewall de la red local (este puerto
depende de la organizacion), de esta forma,
si un usuario dentro de la red local quisiera
acceder a internet puede hacerlo de manera
segura a través de la VPN incorporada en el
router sin necesidad de instalar un software.

Configuracién de pfSense

Para configurar pfSense, es importante tener
en cuenta que el puerto LAN al que se conecta
la PC brinda una direccién IP diferente a la
proporcionada por el proveedor de Internet.
Para acceder a la interfaz web de pfSense, es
necesario buscar la direccion IP que se le asigna
a la PC en uso mediante el servicio DHCP. En
casode utilizar Linux, se puede usar el commando
“ip address”. Si se utiliza Windows, existen
diferentes formas de solicitar esta informacion,
como la terminal del sistema con el comando
“ipconfig” o accediendo a las configuraciones
de red en la seccion de propiedades de red.

El software pfSense cuenta con una
configuracion de red predeterminada que
utiliza la direccion IP 19216810 y el gateway
para acceder a la interfaz web en 192.168.1.1. Las
credenciales predeterminadas para el nombre
de usuario y la contrasena son “admin” y
“pfense’, respectivamente (Figura 5).

Al entrar en la interfaz web de pfSense se
despliega una configuracion inicial la cual
se deja por defecto, debido a que lo que se
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Analisis Comparativo del uso de aceite mineral y
aceite vegetal en transformadores de distribucion

dieléctricas del liquido aislante y corroer los
metales. Por ultimo, los ésteres naturales son los
mas susceptibles a la oxidacion, dependiendo
su grado de estabilidad de su composicion
quimica. No obstante, independientemente de
Su composicion, esta reaccion produce liquidos
gelatinosos y otros productos (alcoholes, acidos,
etc) que aumentan ademas su viscosidad,
reduciendo asi su capacidad refrigerante
(Cicuéndez Simonneau, 2012).

Punto de Inflamacién

Para determinar el punto de inflamacién se
aplica la norma ASTM D 92 en esta caracteristica
el valor cambia drasticamente, el menor valor
lo presenta el aceite mineral permitido de 145
°C y el mayor valor lo tiene el aceite vegetal
permitido de 275 °C. Los fabricantes ponen
mucho énfasis en esta caracteristica, que a
simple vista se observa que la temperatura del
liquido inflamable la soporta mejor el aceite
vegetal en ambientes donde la temperatura es
alta.

Seguridad contra incendios

La seguridad contra incendios desempefa un
papel clave en aplicaciones especificas, por
ejemplo, ambientes susceptibles a explosiones
y fuego, que pongan en riesgo la vida humana
o generar elevados costes econdémicos. Asi
son los liquidos alternativos, nos ofrecen una
mayor ventaja por su alto grado de seguridad
contra incendios (Clase K) gracias a su baja
susceptibilidadalfuego (Tabla 3-5). Ademas, esto
supone que las instalaciones dotadas con estos
fluidos tengan menores costes de instalacion y
mantenimiento de los equipos de seguridad,
que su riesgo de incendio sea mucho menor en
caso de fallo eléctrico importante (IEC 61100) y
que producido no sea toxico y de baja densidad.

Propiedades de los Fluidos
Contenido de agua

El contenido de agua es de las caracteristicas
mas importantes para ambos tipos de aceites
la norma ASTM 1533 permite valores de 35

Tabla 3

Punto de flameo, Clasificacion de los Fluidos segun
IEC-61100

Clase punto de fuego
[e] =300°C
K >300°C
L NO MEDIBLE

Nota. Tomada de Piferos (2015)

Tabla 4

Poder calorifico

Clase Valor neto calorifico
1 = 42 MJ/Kg
2 <42 MJ/kg = 32 MI/Kg
3 <32 MI/Kg

Nota. Tomada de Piferos (2015)

Tabla 5

Propiedades de los liquidos aislantes

Toooers it RE o
Aceite Mineral 160-170 170-180 o
Fluido de
Silicona >300 >350 K3
Ester Natural >300 >350 K2
Ester Synthetic >250 >300 K3

Nota. Tomada de Piferos (2015)

ppm para aceites minerales y el valor asciende
para aceites vegetales a 200 ppm, destacar
que el aceite vegetal retiene mas contenido
de agua, los fabricantes presentan esto como
ventaja, debido a que aumenta la vida util del
aislamiento sélido.

Solubilidad del agua

Los ésteres sintéticos y naturales, por su mayor
grado de polaridad, son capaces de disolver
mayor cantidad de agua que los aceites
minerales y de silicona. Esta propiedad es clave
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Tabla 2

Elementos utilizados y presupuesto estimado en USD (septiembre 2022).

Unidad Elemento COSIS;JS'dad CosutztDotal

1 Interruptor termomagnéticode 16 A 550 550

3 Fusible tipo americano de 10 A 0.24 0.72

1 Transformador variable TDGC-2 KM 22118 22118

1 Transformador de alimentacién LP-433,120/18V @ 1A 15.00 15.00

2 Transformador de medicion, 120/5 V 15.00 30.00

1 Puente rectificador de onda completa BR-3. 0.20 0.20

1 Capacitor radial 2200nF, 25V 0.70 Q.70

1 Regulador de tensién LM7812 1.60 1.60

3 Transistores BIT 2N2222 125 375

3 Relé de Estado Solido 120V@10A 10.00 30.00

1 Tarjeta de adquisicién de datos NI USB 6008 300.00 300.00

1 Otros gastos (materiales secundarios, logfstica, etc.) 100.00 100.00

TOTAL 708.65
Al equipo base que se expuso acé se le pueden REFERENCIAS
realizar algunos cambios de componentes .
DRANETZ. (2005). PowerGuide® 4400 USER'S

segun las necesidades requeridas. Para nuestro
caso, el equipo generador disefado fue enfocado
a equipos que puedan demandar una cantidad
significativa de potencia, siendo de hasta TkVA.

El generador de huecos de tension que fue
implementado tiene la capacidad de generar
SAGS cuya magnitud sea de incluso hasta 0 % de
tension, y la asignacion del tiempo de duracion
puede ser la que sea necesaria, logrando cumplir
lo explicado en la norma IEEE std. 1159.

El panel de control del programa VSS 10 llega
a ser muy intuitivo y facil de utilizar, estando
claramente indicados los datos de interés
a ingresar y también existiendo dentro del
programa uninstructivo con los pasos necesarios
a seguir para el manejo basico del programa. Por
medio del programa se pueden observar valores
como la tensién RMS vy las curvas SEMI-F47 e
ITIC.

GUIDE.

Dugan, R. C, McGranaghan, M. F., Santoso, S.,
& Beaty, H. W. (2002). Electrical Power
Systems Quality (Second). McGraw-Hill.

emcsosin. (2021). Single phase 10A cycle drop
generator VDT S10.

Horowitz, P., & Hill, W. (2015). The art of electronics
(3rd ed.). Cambridge University Press.

IEEE. (2019). M159-2019 - IEEE Recommended
Practice for Monitoring Electric Power
Quality | IEEE Standard | IEEE Xplore.
IEEE Std 1159-2019.

Information Technology Industry Council (ITIC).
(2000). ITIC (CBEMA) curve application
note.

Electrotechnical  Commission.
Electromagnetic compatibility

International
(2017).
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Disefio e Implementacion de un Generador de
Huecos de Tension para Pruebas de Robustez

capable of generating voltage dips in a controlled
manner outside the electrical network is required,
to be able to carry out robustness and verify that the
regulations that characterize the phenomenon such
as SEMI-F47, CBEMA and the ITIC curve are complied
with. Considering the above, a device was designed
and built that can generate them, being capable
of feeding a load that demands a considerable
current using equipment with sufficient capacity to
supply energy and having the option of establishing
parameters such as the magnitude, time and speed
of reading data using an intuitive graphical interface
that was designed using LabVIEW. Even though
there are small limitations that are mentioned in this
article, they can even be neglected if one takes into
consideration that the cost of this implementation
is up to six times cheaper than the cheapest
commercial option on the market. The device can be
used for devices that demand 1kVA.

Keywords: SAGCS generator, Low cost, ITIC curve,
CBEMA curve, SEMIF47, LabVIEW

INTRODUCCION

Los huecos de tensién, también conocidos
como sags o dips, son las perturbaciones mas
comunes en la red eléctrica, y puede tener
graves consecuencias para los equipos sensibles
que no estén adecuadamente protegidos, hasta
el punto en que un proceso industrial se detiene.
Existen normativas que establecen que los
equipos eléctricos y electronicos deben poseer
cierta tolerancia ante estos eventos, siendo
mencionadas en este articulo las de (ITIC, 2000)
y de (SEMI, 2006).

Es primordial poseer un equipo capaz de
generarlos de forma controlada fuera de la
red eléctrica, con diferentes amplitudes y
duracion, para tener mayor facilidad de estudiar
el fenémeno eléctrico y poder comprobar la
resistencia de equipos sensibles. Las pruebas
son guiadas con el generador de SAGS de
normativascomo SEMIF47 (SEMI,2006)y CBEMA
(ITIC, 2000), y sus curvas de tolerancia. En este
articulo se presenta el disefio e implementacion
de un generador de huecos de tension, que

se basa en el uso de una tarjeta adquisidora
de datos NI USB 6008 (National Instruments,
2008) que se utiliza para controlar el generador
vy, valga la redundancia, adquirir datos mediante
una interfaz gréafica realizada con LabVIEW. El
generador utiliza un transformador variable,
fusibles, y componentes electrénicos como SSR
y transistores 2N2222.

Se tienen como objetivos que el generador
tenga un coste mas bajo que los de uso
comercial, siendo capaz de poder establecer la
magnitud y duracién de estos mediante una
interfaz grafica que debe de ser intuitiva, y que
el usuario pueda visualizar datos relevantes,
como valores RMS y gréficas relacionadas a las
curvas de las normativas SEMI F47 y a la CBEMA.

METODOLOGIA

Acerca de los huecos de tensién

Los huecos de tensién, también conocidos
como sag o dip, son de las perturbaciones mas
importantes que puede afectar a la mayoria de
los equipos electrénicos sensibles. Organismos
internacionales como IEEE e IEC definen estos
eventos como:

Segun IEEE: es la disminucion en el valor RMS
del voltaje entre 0.1 p.uy 0.9 p.u para duraciones
de 0.5 ciclos a T minuto (IEEE, 2019). Estos a su
vez se pueden clasificar segtin como lo describe
la Tabla .

Segun IEC: es “una repentina reduccion del
voltaje en un punto particular de un sistema
de suministro de electricidad, por debajo de
un limite de caida especificado seguido por su
recuperacion después de un breve intervalo”
(IEC, 2017).

Las principales causas de los huecos de tension
son los cortocircuitos provocados por fallas en la
red, lo que ocasiona una caida bruscay posterior
recuperacion rapida una vez resuelta la falla.
Existen otras razones por las cuales pueden
existir estas perturbaciones, como lo seria el
arranque de grandes motores o la energizacion
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RESUMEN

Los huecos de tensién (también llamados sags
o dips) son uno de los fenémenos eléctricos mas
comunes existentes en la red eléctrica, y consiste
en la reduccion del valor eficaz de tensién durante
un breve periodo. Ya que a los fabricantes de
equipos eléctricos y electronicos se le exige cierta
tolerancia a este fenémeno eléctrico. Se requiere de
un dispositivo capaz de generar huecos de tension
de forma controlada fuera de la red eléctrica, con
el propésito de poder realizar pruebas de robustez
y verificar que se cumplan las normativas que
caracterizan el fenémeno como lo serian SEMI-F47,
CBEMAy la curva ITIC. Teniendo en consideracion lo
anterior, se disefi6 y construyé un equipo capaz de
generarlos, y de alimentar una carga que demande
una corriente considerable haciendo uso de equipo
con suficiente capacidad para suministrar energia,
y con a la opcién de establecer parametros como
la magnitud, tiempo y velocidad de lectura de
datos, mediante una interfaz gréfica intuitiva que
fue disefada mediante LabVIEW. A pesar de que
existen pequenas limitantes, estos equipos pueden
ser despreciados si se tiene en consideracion que el
coste de implementacion es hasta seis veces mas
econémica que la opcién comercial mas barata
existente en el mercado. El dispositivo puede ser
utilizado para equipos que demanden 1kVA.

Palabras Clave: generador de SAGS, bajo costo,
curva ITIC, curva CBEMA, SEMIF47, LabVIEW

ABSTRACT

Voltage dips (also called sags) are one of the most
common electrical phenomena existing in the
electrical network, which consists of the reduction
of the effective value of voltage for a short period
of time. Since manufacturers of electrical
electronic equipment are required to have a certain
tolerance to this electrical phenomenon, a device

and

Este contenido esta protegido bajo la licencia CC BY (https:/creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
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relacionadas a las curvas de las normativas SEMI
F47 y a la CBEMA. La velocidad de lectura de
datos dependera del nimero de muestras que
se establezca, por lo que existird incertidumbre
con los tiempos dados (Figura 9).

Figura 9

Pestana de andlisis post simulacion

que el comercial mas econémico se encontré
en USD 4128.00 (precios de septiembre 2022),
siendo una opcién viable a pesar de algunas
limitantes existentes.

GUIA RAPIDA | CONFIGURACIONES | MEDICIONES A TIEMPO REAL  ANALISIS POST SIMULACION \ AYUDA

P

yyswsynsd

T
Whiah

a0y
s

4200005 m.

i, X
wnoss

a0 m
oarey Fy

POMBHECE ARCHVO DE ALMACINAMMINTO 08 DATCS 2

PG Loneve 44580 Bocamarts LotV ER Dot

Para la construccion del generador de SAGS
se tuvo que implementar varios elementos, los
cuales se enlistan a continuacion, junto con una
estimacion de sus costes.

Para la estimacion de precios, se cotizd en
comercios existentes a nivel nacional (Tabla
2). Para el caso en que cierto articulo no se
encontrara disponible a nivel nacional, se
cotizaron precios en sitios web. Realizando una
breve investigacion, se encontré que el equipo
generador comercial mas econémico es el
modelo VDT SI00 (emcsosin, 2021), cuyo precio
se cotizé en USD 4128.00

El equipo generador de huecos de tension

aaing m
ey

4Rwa0p -
Fy

ARy m
mvee

comercial posee mayores caracteristicas para
facilitar el analisis de estos fenémenos, peroen lo
que respecta a la capacidad de generar huecos
de tension se puede afirmar que no existen
diferencias que puedan considerarse en lo que
respecta a aspectos como la corriente de salida.
Existen ligeras diferencias a considerar, como
que la tension de alimentacion del generador
comercial es de 240V.

CONCLUSIONES

Si se compara con productos comerciales, el
generador de SAGS construido llega a ser al
menos seis veces Mas econémico, ya que su
implementaciéon cuesta USD 708.65, mientras
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Figura 8

Configuracion de reglas dentro de firewall

Setthis option to disable this rula without ramoving t from the lst

Choosa the Interface from which packets must come to match this rule.

Disabled (] Discble thia le
Interface  Lan
Address [y
Family
Protocol  any

Select the Intemet Protocol version this rule applies fo

Choose which IP protocol this rule should match

Souree Invert
match

ole host or alas

Nota. Imagen ilustrativa capturada en la interfaz web de PfSense.

protocolo predeterminado en la configuracion
es TCP, pero se puede cambiar a cualquier otro
protocolo. Luego, en las opciones avanzadas,

se debe modificar el gateway del puerto WAN
y asignar el gateway configurado al servicio
de la VPN. Asj, se asegura que el grupo de
direcciones IP tenga acceso a Internet a través
de la conexion VPN establecida. Una vez
que la seccion del firewall esta configurada
y funcionando correctamente, es necesario
configurar la VPN a través de la cual el trafico de
lared pasara. Una VPN esuna red privada virtual
que permite al usuario asegurar la actividad de
la red de manera que solo sea conocida por el
proveedor y el usuario. En términos simples,
funciona de manera similar a una red privada
domeéstica, lo que significa que la informacion
y los archivos compartidos a través de una
encriptacion VPN son seguros y se mantienen
separados del resto de Internet.

Mercado VPN

A este punto, muchas empresas se han
dedicado a crear un amplio mercado de
servicios VPN. Los proveedores comerciales se

especializan segun el uso que el cliente le dara
a la red, esto conlleva que los proveedores no
se pueden clasificar de “menor a peor” sino, del
tipo de cliente al que provee ej. VPN con bajo
presupuesto, VPN para streaming, VPN para
privacidad, etc.

Acorde a la documentacion oficial de pfSense
este es compatible con varios proveedores de
VPN vistos en esta tabla. El primer proveedor
puesto a prueba fue PIA VPN. La especialidad
de este proveedor es la privacidad, los servicios
Torrent esta limitado y esta disponible en 84
paises. Al instalar este proveedor en el router
se obtuvieron problemas de desconexién
impredecibles y latencia muy alta. Se entiende
que es por la misma naturaleza de la aplicacion
de este proveedor.

Como segunda y definitiva opcién el proveedor
NordVPN fue utilizado, aunque su especialidad
es la velocidad para los propésitos de este
estudioerasuficiente,ademasquelaestabilidad
que brinda NordVPN en comparacién con
PIA VPN en este router utilizando pfsense es
considerable.
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usando software libre basado en pfSense

servicios, estado de portal cautivo, estado de
firewall, informacién de VPN, entre otros. Todas
estas opciones estan disponibles desde el
apartado de widgets. En este punto ya se tiene
configurada la red privada y se tiene el firewall
brindado por pfSense con sus configuraciones
por defecto. Existen casos en los que se
necesita brindar acceso en los firewalls a
ciertas direcciones IP de la red, esto es posible
haciendo uso de la opcién “aliases” dentro de
la configuracion del firewall, el cual se basa en
agrupar segun sea necesario las direcciones
IP ahorrando escritura al configurar las reglas
del firewall. En este caso se da acceso a un
rango desde 17216.0.5 hasta 17216.0.15, dentro
de la opcion de Aliases se le asigna el nombre
al grupo de direcciones IP, una descripcion y
se agregan las direcciones pertenecientes al
grupo tal como se observa en la Figura 7.

Figura 7

Configuracion de Aliases

Una vez que se ha configurado el grupo de
direcciones IP, es posible establecer las reglas
del firewall con mayor facilidad. Dado que
estas reglas se aplican a la red privada, al
configurarlas se debe seleccionar la interfaz
LAN. En primer lugar, se pueden observar las
reglas predeterminadas que pfSense aplica al
firewall (y que no se pueden modificar). Luego,
seagrega una nuevareglaen laqueseasignael
grupo de direcciones IP que utiliza el gateway
configurado con la conexion VPN para acceder
a Internet. Ademas, se debe proporcionar una
descripciény guardar la regla, como se muestra
en la Figura 8.

Al configurar la regla, se debe tener en
cuenta la opcion “Action”, que determina el
comportamiento de la regla en el firewall. Es
posible especificar, si se permite el acceso, se
blogquea o se rechazan las direcciones IP. El

Na
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Nota. Imagen ilustrativa capturada en la interfaz web de PfSense.

Revista Minerva - ISSN 2521-8794 - Numero Especial Ingenieria Eléctrica 2023 - San Salvador, El Salvador, CA. - 6(2) - pp. 31-44

[36]





OEBPS/image/Revista_Minerva_6(2)_2023_-_N_mero_Especial_Ingenier_a_El_ctrica17.png
Esta pagina esta dejada intencionalmente en blanco





OEBPS/image/Revista_Minerva_6(2)_2023_-_N_mero_Especial_Ingenier_a_El_ctrica42.png
Integracion de servicios de ciberseguridad y enrutamiento

usando software libre basado en pfSense

observar que la direccion IP de salida a internet
es: 18519719221, la cual se localiza en Miami,
Florida, Estados Unidos. De esta manera, se
logra ocultar por completo la identidad de la
direccion IP local.

CONCLUSIONES

Al momento de plantearse la instalacion de
un router con el servicio de VPN integrado,
deben tomarse en cuenta las medidas de
ciberseguridad tomadas previamente por
el host. Si esto no es tomado en cuenta
pueden encontrarse puntos de comunicacion
interrumpida como podria ser un firewall
que permita solo acceder mediante puertos
especificos que no coincidan con los puertos
proporcionados por el proveedor de la VPN.
En su mayoria, estos proveedores trabajan
de manera tal, que su infraestructura esta
determinada y no pueden cambiar el puerto
que proporcionan, esto también se debe a
medidas de ciberseguridad.

Aunque pfSense es un software basado en
un sistema operativo de codigo abierto, este
por si solo tiene acceso a muchas medidas de
ciberseguridad para ser implementadas, sin
embargo, para acceder a un mejor beneficio
de este router es necesario contratar los
servicios de un proveedor de una VPN y es
muy importante entender que, aunque estas
dos tecnologias se unan y sean compatibles,
el sistema de versionado y actualizacion es
completamente independiente uno del otro.
Por esto se recomienda que, si se decide
implementar un sistemna con estos dos
elementos en mente, se debe estar pendiente
de la documentacién en cada actualizacion
por parte de ambas comunidades.
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Tabla 2

Principales propiedades de los liquidos aislantes

Aceite Aceite de o
Nombre mineral silicona Ester sintético Ester natural
Destilado del ) ) Aceite vegetal
Tipo etrtioo Sintético Sintético i
Unpoliolcon 545 central de
’ acidos
Siloxanos o ” glycerol con 3
Mezcla carboxilicos
Componentes polisiloxanos acidos grasos
nPo compleja de lstlox naturales o
principales <092 €°  polimerizados e riens naturales
enlazados
enlazados
Producto Producto Extraido de
Fuente Petroleo ) ‘
quimico quimico cultivos
B'°de§a’gda°"' Muy baja Muy Baja Muy alta Muy alta
Ef;f!‘:‘a: Aceite de silicona (Exc)> éster sintético (Exc)> aceite mineral (Buena)>
! éster natural (susceptible)
oxidacion
Trade 160170 >300 5250 5300
inflamacién °C
Tra den‘g”":'c‘” 170180 >350 >300 >350
Clasificacién
frente al
fuego (IEC o K3 K3 K2
6100)
Saturacién de
aguaa
Tambiente s5 220 2600 100
(ppm)
Aceite mineral < silicona baja viscosidad < éster sintético < silicona < éster
Viscosidad

Natural

Nota. Tornado de Huillca Cameron (2015)

factores son importantes cuando se considera
el uso de liquidos aislantes en areas donde el
ambiente no es normal e intervienen otros
factores. Los ésteres naturales y sintéticos
estan clasificados como biodegradables y no
daninos para el medioambiente, mientras
los aceites minerales y silicona tienen mas
baja la biodegradacion y mas nocivos para el
medioambiente (Cicuéndez Simonneau, 2012).

Oxidacién

La estabilidad de los liquidos aislantes frente
a la oxidacion es un aspecto clave, ya que
esta puede modificar las propiedades fisico-

quimicas (propiedades dieléctricas, capacidad
de corrosion, viscosidad, etc) de los fluidos,

afectando negativamente el funcionamiento
del transformador. En el aceite de silicona
quimicamente inerte tiene buena resistencia
a la oxidacion. Este proceso se produce muy
lentamente y a temperaturas mayores de 175
°C no generandose acidos ni lodos peligrosos.
En cambio, en el caso de los ésteres sintéticos,
el proceso se produce con temperaturas de 125
°C en adelante, generandose ademas acidos
organicos.Porloquerespectaalaceitemineral,se
comienza a oxidar y volatilizar con temperaturas
superiores a 105 °C, produciéndose muchos
subproductos resultados de la degradacion,
entre ellos acidos organicos y lodos. Estos
subproductos pueden reducir las propiedades
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observar en la Figura 15, el servidor se encuentra
activo (up) y ha proporcionado una direccion
IP de host remota: 3712015719, utilizando el
puerto 443.

s de ciberseguridad por
enrutamiento versus aplicaciones VPN

En el mercado existen numerosas opciones
de VPN. La razén por la cual se utiliza el
enrutamiento es para asegurar la proteccion
de datos en laboratorios de investigaciéon. En
los laboratorios privados, la seguridad de los
datos es fundamental, pero también se debe
considerarla portabilidad de laimplementacion
y la ciberseguridad por enrutamiento en caso

Figura 15

Estadisticas del estado del cliente y del proveedor VPN

Name Status  Connected Since Local Address

NordVPNTCPS  up

Virtual Address

Frvmn 20354472028 o] 10725

de que se necesite migrar el laboratorio a otra
ubicacion geografica. Por esta razon, es posible
que esta aplicacion no sea viable en situaciones
donde se necesite proteger los datos de un
gran nimero de usuarios.

Cuando el cliente estd activo y conectado al
servidor del proveedorde VPN, y lascompuertas
estdn activas y sin reportes de pérdida de
informacion tal como se observa en la Figura 16,
se tiene un sistema seguro en el que el trafico
de informacion viaja de manera encapsulada
a través de los tuneles encriptados por medio
del servidor de VPN. Ademds, se cuenta con
un franqueo del firewall que brinda una red
privada segura. En la Figura 17, se puede

Remote Host ByiesSemt  BytesRecaived  Service

3712015719443 4659ME 60649 MB

ece

Nota. Imagen ilustrativa capturada en la interfaz web de PfSense.

Figura 16
Estado de los gateways

Status / Gateways

Gateways  Gateway Groups

co=wuBe

Name Gateway Monitor RIT
VAN DHCP (default) —/ /=3 osons
NORDUPN_VPNVA 10701 10701 60.53ms

Loss Status Description
00% Online Interface WAN.DHCP Gateway

00 Online Interface NORDVPN VPV Gateway

Nota. Imagen ilustrativa capturada en la interfaz web de PfSense.

Figura 17

Prueba de direccion IP a través de VPN

@ wnsvren

My Public IPvé i: 185197 192.21 ®
My Public IPv6 is: Not Detected
My IP Location is: Miarni, FL US

My ISP is: Packethub S A

Nota. Imagen ilustrativa capturada en la interfaz web de PfSense.
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Analisis Comparativo del uso de aceite mineral y
aceite vegetal en transformadores de distribucion

que permanece en valores cercanos a 0.9 para
ambos tipos de aceites los cuales cumplen
con la norma ASTM1298 que permite un valor
maximo para aceite vegetal de 096 a una
temperatura de 15 °C.

Miscibilidad

La miscibilidad (Tabla 6) de los liquidos
alternativos, con el aceite mineral y entre si,
es una propiedad importante al momento de
proceder a la sustitucion de uno de ellos: el
procedimiento de lavado del transformador
serd mas eficaz si el liquido usado es miscible
con el liquido sustitutivo. Esto no quiere decir
que un procedimiento de rellenado pueda
llevarse a cabo con fluidos inmiscibles, pero si
deberia tenerse mas cuidados en estos casos.

Atemperatura ambiente, tanto los ésteres como
el aceite de silicona son miscibles con el aceite
mineral. En cambio, los ésteres no son miscibles
con aceite de silicona. Pequenas cantidades de
aceite de silicona en los ésteres puede causar la
formacion de espuma.

Biodegradabilidad

Los transformadores inmersos en aceite
vegetal, los derrames de aceite vegetal pueden
ser eliminados a través de medios normales
y no se tratan como residuos téxicos (Figura

Tabla 6

2). También ofrece un descarte potencial
de sanciones gubernamentales y costosos
procedimientos de limpieza ocasionados por
derrames. Reducen al minimo la contaminacion
del aire durante la combustion.

Beneficios Expectativa de Vida

Menor envejecimiento de la celulosa las
pruebas realizadas con aceite vegetal han
mostrado una mas baja tasa de envejecimiento
en comparacion con el papel impregnado de
aceite mineral que lleva a un aumento de la
vida util del sistema de aislamiento, por lo tanto,
en la vida util del transformador (Figura 3y 4).

Propiedades eléctricas

Con relacion a las propiedades eléctricas, la
mayoria de los parametros que se estudian
buscan caracterizar desde el punto de vista
dieléctrico estos fluidos.

Tension de ruptura

Se puede determinar la tensién de ruptura de
estos liquidos. Generalmente deben de cumplir
con el nivel de aislamiento requerido para
garantizar que no exista la formacion de arcos
eléctricos que involucren las partes internas
del transformador que le puedan causar dafos.
Asi como la celulosa impregnada en el papel,

Miscibilidad entre liquidos aislantes a temperatura ambiente

AceiteMineral  ACSH® de ESEr e atral
Silicona Sintetico
Aceite Mineral X Miscible Miscible Miscible
Aceite de Miscible NoMiscible  No Miscible
Silicona
Ester Sintético Miscible No Miscible X Miscible
Ester Natural Miscible No Miscible  Miscible X

Nota. Tomada de Pifieros (2015)
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Construccién de generador
presupuesto estimado

de SAGS y

Con el diagrama unifilar presentado antes,
se procedié a realizar la construccion fisica
(Figura 4 y 5). Se utilizd una caja metélica de
8x6x12 chapa 14, sin perforaciones en el cual se
colocaran todos los dispositivos utilizados para
el generador de SAGS monofasico.

RESULTADOS Y DISCUSION

El equipo generador de huecos de tension es
capaz de generarlos sin limitante en magnitud
(Figura 6), siendo capaz de asignarle un tiempo
de duracion. Existen limitantes, como que la
duracion se limita a periodos de tiempo de

Figura 4

semiciclos completos. Debido a cuestiones de
seguridad con respecto a los SSR, el programa
no puede generar huecos menores a los 23
milisegundos. Los parametros de los huecos
de tension pueden ser modificados mediante
el software VSS 10. En el panel frontal se
encuentran cinco pestanas (Figura 7).

En la pestafa de configuracion se puede definir
el tiempo de duracién del hueco de tension
(SAG) en milisegundos o en ciclos, y a su vez se
puede dar un pequeno tiempo de “delay” para
que inicie el hueco de tensién, ademas de otras
configuraciones (Figura 8).

A su vez, el programa permite visualizar datos
relevantes, como lo serian valores RMS y gréaficas

Interior del equipo generador de SAGS monofdsico construido

Figura 5

Exterior del equipo generador de SAGS monofdsico construido

Nota. Vista lateral izquierda, vista lateral derecha y vista frontal, respectivamente..
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Figura 9
Configuracion de certificado de VPN
System / Certificate Manager/ CAs / Edit
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Nota. Imagen ilustrativa capturada en la interfaz web de PfSense.

valores se configuran segun el protocolo TCP
obtenido por parte del proveedor de la VPN.

Dentro de las opciones avanzadas de la
configuracion del cliente, se encuentra el
apartado de creacion del puerto virtual. En este
apartado, se establece la opcién Unica para
direcciones IPV4.

Posteriormente, en el apartado de interfaces, se
pueden observar dos interfaces configuradas
por defecto (WAN y LAN). Es necesario crear y
habilitar la interfaz para la VPN. En este caso,
se le ha asignado el nombre del proveedor
“NordVPN’", como se puede ver en la Figura 10.

Una vez seleccionadas las opciones adecuadas
de configuracion desde la interfaz web de
pfSense, se procede a habilitar la funcién de
“DNS resolver” en la seccién de “servicios-DNS
resolver”. Esta funcién se encarga de convertir
nombres de dominios en direcciones IP. En las
configuraciones, se debe seleccionar la opcién
de interfaces de salida y el certificado SSL/TLS.

En la seccién de interfaces de salida, se debe

especificar la interfaz de salida previamente
configurada y nombrada como “ NordVPN".
De esta manera, el servidor DNS utilizard
Unicamente la interfaz de la VPN para enviar
consultas a servidores autorizados y recibir
respuestas. Esta opcion trae de manera
predeterminada el uso de todas las interfaces
disponibles, por lo que es importante
establecer la interfaz correcta para garantizar
el buen funcionamiento de la VPN.

En la seccién del certificado SSL/TLS, se debe
seleccionar el certificado denominado “Web
Configurator default”. Si este certificado no
estad disponible por defecto, se debe realizar
una configuracion similar a la que se muestra
en la Figura 11. Este certificado es necesario
para garantizar la seguridad de la conexion
VPN mediante el cifrado SSL/TLS.

Uno de los objetivos principales del uso de un
proveedor de VPN es garantizar el anonimato al
generar trafico hacia internet. Para lograr esto,
es necesario habilitar la opcién de identidad
oculta dentro de las opciones avanzadas
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para determinar la tension de ruptura de estos
fluidos (Cicuéndez Simonneau, 2012).

Humedad de saturacién

Los ésteres tienen Iimites mucho mas altos de
saturacion en todas las temperaturas que el
aceite mineral.

En condiciones normales, la saturacion de agua
de los aceites ésteres naturales es de 5 a 8 veces
mas que la de aceites minerales. Los ésteres
tienen una mayor afinidad por el agua que el
aceite mineral. En los sistemas éster/papel, el
papel retiene menos agua que en sistemas
aceite mineral/papel (Piferos, 2015).

Los transformadores llenos con ésteres
permitiran la reduccién del tiempo de secado
en las unidades en campo usando secado por
aceite caliente. El limite permisible de humedad
en los aceites éster puede ser mucho mayor que
el permitido para el aceite mineral (Figura 1).

Viscosidad

La viscosidad de un fluido juega un papel
clave en la determinacion de su capacidad
de refrigeracion. Salvo el aceite de silicona de

Figura 1

Temperatura de saturacion de liquidos aislantes

baja viscosidad, el resto de fluidos alternativos
SO mas viscosos que el aceite mineral. Como
consecuencia, su capacidad de refrigeracion
sera menor, aumentando la temperatura
de  funcionamiento  del transformador.
Ademas, la impregnacion de los aislantes de
celulosa durante el proceso de fabricacion del
transformador se vera dificultada por esa alta
viscosidad.

La viscosidad cinematica es una caracteristica
que presenta un valor significativo en el cambio
de aceite, pues los valores presentan un
aumento, para aceites vegetales a temperatura
normal de operacién, en un rango que varia
desde los 31 mm?/s hasta alcanzar valores de
42 mm?/s en relacion con aceites minerales
que presentan valores de 9 mm?/s hasta valores
maximos de 12 mm?/s. Se puede observar que los
aceites vegetales tienen una mayor viscosidad
que puede presentar problemas al desarrollar la
funcion de refrigeracion con respecto al aceite
mineral.

Densidad Relativa

La densidad relativa no presenta un cambio
significativo los valores mantienen un margen

4000 ,l
3500 Nineral Ol
—e— Natural Ester & /-//.
N 3000 ~w Natural Ester B /.///
E 2500
E 2000
0
; 1500
1000
=
500 _"__’_’___4’
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Nota. Tomada de Piferos (2015)
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Integracion de servicios de ciberseguridad y enrutamiento

usando software libre basado en pfSense

Como ultimo paso, se deben configurar
los servidores en pfSense. En este caso, el
proveedor ofrece dos servidores DNS: server
1 (103.8696100) y server 2 (103.8699.100).
Esta configuracion se puede modificar en el
apartado de sistema y desde la seccion de
ajustes generales.

En la Figura 14 se pueden observar los cambios
ya realizados. Ademas, se ha modificado el
nombre de dominio por “eléctricaeie”. Es
importante tener en cuenta que este nombre
puede variar, pero es esencial respetar que no
se debe terminar un dominio en “local”.

Figura 14
Configuracion de servidores DNS de NordVPN

Después de completar esta ultima operacion,
se habra configurado un sisterna completo
que encripta el trafico a través de VPN, lo que
proporciona proteccion para la informacion
del usuario. Todo esto se ha llevado a cabo
utilizando el software pfSense.

Como se ha mencionado anteriormente,
existen diversas herramientas para monitorear
el funcionamiento de todos los elementos de
la VPN. En el caso del cliente de la VPN, se
puede acceder al estado del cliente, el cual
proporciona informacién sobre la direccion
local, la direccién virtual y la direccion del host
mediante la cual se accede a internet. Como se
puede

Hostname | pfSense

Name of the firewall host, without domain part

electrica.eie

Do not end the domain name with "local’ as the final part (T

p Level Domain, TLD), The ‘local

TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some
Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses
local' as its TLD. Alternative TLDs such as Tocal lan’ or ‘mylocal are safe

DNS Server Settings

DNS Servers 103.86.96.1C DNS Hostn none v
103.86.99.1C DNS Hostna none v
Address Hostname Gateway
Enter IP EntertheDNS  Optionally select the gateway for

addresses to Server each DNS server. When using

be used Hostname for  multiple WAN connections there
system for s should be at least one unique DNS
DNS Verificationin ~ server per gateway

resolution the DNS

Thesearealso  Resolver

used for the (optional)

DHCP service,

DNS

Forwarder and
DNS Resolver
when it has
DNS Query
Forwarding

enabled

Nota. Imagen ilustrativa capturada en la interfaz web de PfSense.
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Integracion de servicios de ciberseguridad y enrutamiento

usando software libre basado en pfSense

Otro inconveniente mayor es que muchos
proveedores de VPN no tienen flexibilidad en
los puertos proporcionados a un usuario para
usar su red. Estos puertos son especificos para
cada protocolo de red.

Para lainstalacion de este proveedor en pfSense
sera necesario conocer que esy como funciona
el algoritmo de encriptacién. Es el nombre
del algoritmo de encriptacion. AES es un
estandar de cifrado utilizado, recomendado y
aprobado por la agencia de seguridad nacional
de los Estados Unidos (NSA), es utilizado para
asegurar la comunicaciéon clasificada como
TOP SECRET.

De acuerdo con la documentacién oficial de
NordVPN, Si alguien utilizara un ataque de
fuerza bruta (que implica verificar todas las
posibles combinaciones de teclas), necesitaria
juntas todos los recursos computacionales
que la humanidad dispone y utilizar todo el
tiempo que el universo lleva existiendo, y aun
asi posiblemente no tener éxito.

Configuraciéon de VPN

Una red doméstica se gestiona a través de un
router local, mientras que una VPN (red privada
virtual) se gestiona de forma virtual. Para
poder utilizar una VPN, tanto el cliente como
el proveedor deben gestionar un software que
permita a las maquinas comunicarse entre si
y garantizar el cifrado de la VPN. En la mayoria
de los casos, el proveedor es controlado a
través de un servidor de acceso remoto o RAS
(remote access server), que permite verificar la
informacion transmitida a través de varios tipos
de protocolos y procesos de tunelizacion. El
tunel VPN es una conexion encriptada entre el
usuario, el cliente y el servidor. La tunelizacion
garantiza que la informacion esté encapsulada
de manera que no se pueda interceptar, alterar
o vigilar. Esto se logra mediante el envio de la
direccion IP del servidor anfitrién a través del
cual se ejecuta la encriptacién VPN en lugar de
la direccion IP del usuario, lo que garantiza el
anonimato total.

Entre los protocolos utilizados en el proceso
de tunelizacion, se encuentran el Protocolo de
Tunel Punto a Punto (PPTP), el protocolo de
Tunel de Capa 2 (L2TP), el protocolo de Tunel
de Socket Seguro (SSTP) y el protocolo de
OpenVPN. Este ultimo es utilizado por pfSense
y consta de una aplicacion de software de
codigo abierto que utiliza conexiones punto
a punto, que a su vez utilizan tanto SSL como
TLS para el intercambio de claves. A diferencia
del protocolo L2TP, el protocolo de OpenVPN
puede ejecutarse a través de puertos UDP o
TCP, lo que permite eludir los firewalls.

La configuracion de la VPN se realiza a través del
software pfSense utilizando la configuracion
de OpenVPN. Para ello, se ha seleccionado
el proveedor NordVPN y se ha elegido el
servidor recomendado por parte de NordVPN
para obtener los protocolos disponibles para
el servidor. En este caso, se ha utilizado el
protocolo TCP con puerto 443.

Para configurar la VPN, se debe introducir el
certificado del protocolo TCP para el servidor
en EUA. Cada servidor posee un certificado
diferente y se puede observar como hacerlo en
la Figura 9 de la configuracion del sistema.

Luego se procede a configurar el cliente de la
VPN en la seccién de OpenVPN. Se selecciona
el modo del servidor “Peer to Peer (SSL/TLS)"
y se elige el protocolo que se utilizard para
la configuracién. En este caso, se selecciona
el protocolo TCP para direcciones IPV4 y
se utiliza el puerto por el cual se tiene la
conexion del proveedor de internet (WAN). En
esta configuracion, es necesario especificar
la autenticacion del usuario por parte del
proveedor de la VPN. Esta informacion se puede
obtener dentro del sitio web del proveedor.

Luego, se procede a configurar los valores del
proveedor criptografico, donde se establecen
los algoritmos y paquetes de cifrado, los valores
de nombres de identidad, los valores del
almacén de claves de cifrado y los valores de
la entidad emisora de certificados (CA). Estos
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Disefio e Implementacion de un Generador de
Huecos de Tension para Pruebas de Robustez

Voltage SAGS Simulator, abreviado VSS 1.0, es la
primeraversion de un programa de softwarelibre
implementado haciendo uso de LabVIEW para
el control del generador de huecos de tension.
LabVIEW es un entorno de programacion
grafica de ingenieria, siendo su disefo ideal
para aplicaciones que requieren mediciones,
control y acceso rapido a informacion de datos
virtuales o que se obtienen de algun dispositivo
compatible con el programa, como lo serian las
tarjetas de adquisicion de datos NI USB 6008
(National Instruments, 2008).

El funcionamiento de VSS 10 se segmenta en
seis etapas fundamentales:

1. Pardmetros iniciales: la primera funcion al
ser ejecutada es la comunicacion directa entre
LabVIEW vy la tarjeta de adquisicion de datos.
Se crean cuatros canales de comunicacion,
declarando salidas digitales los puertos P0O.O al
P0.3, siendo los primeros dos para las SSR.

2. Mediciones en tiempo real: los datos seran
obtenidos por los puertos AO%, Al+ de la tarjeta
de adquisicion de datos, los cuales miden la
tension instantanea.

Figura 3

Diagrama del generador de huecos de tension

3. Etapa generadora de SAGS: los puertos
digitales enviaran series de pulsos que activen y
desactiven los SSR para que la tension pase de
condicién normal a una de menor magnitud.

4. Almacenamiento de datos en archivos:
los datos seran magnitudes RMS, y este
almacenamiento terminaré cuando el usuario
decida accionar el botén “Detener Mediciones”.

5. Procesamiento de datos: durante la ejecucion,
la interfaz de usuario solo mostrard valores
a tiempo real de las mediciones de tension
del VARIAC y de las terminales de carga del
generador de SAGS y sus respectivos valores
RMS. Finalizado el programa, también se
mostraran otros datos que pueden ser de
interés, incluyendo dos graficas relacionadas a
curvas de normativas mencionadas.

6. Interfaz gréafica: el usuario puede interactuar
con el programa, ingresando datos 'y
configuraciones avanzadas. Si el programa

encuentra un error, se detendra o aparezca un
mensaje.
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